
 

Wiederherstellung der Werkseinstellung beim ER24 

1. Parameter FrY [PARAMETER GRUPPE] aufrufen und ALL [Alle] anwählen, mit ENT abspeichern und 

danach mit ESC aus dem Parameter herausgehen.  

2. Parameter GFS [GOTO WERKSEINST] aufrufen und YES [Ja] anwählen, dann die ENT-Taste mindestens 

2 Sekunden zum Abspeichern gedrückt halten. 
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