
 

PTC-Anschluss konfigurieren 

[Vollständige Einstellungen � 5.2 Motorparameter � Motor Monitoring � Therm. 
Monitoring � AI2 Temp.Überw.] (siehe auch Anhang mit abgebildetem Display) 



 

auf [PTC-

Management] 

ändern 

2. 

PTC an AI2 und COM anschließen *) 

auf [JA]  

ändern 

4. 

Prüfen, ob Werks-

einstellung [Stopp 

Rampe] für eigene 

Anwendung beibe-

halten werden 

kann, andernfalls 

auf gewünschten 

Wert ändern 

3. 

1. 

*) 

Wichtig! 

Bevor die PTC-Aktivierung durch die Einstellung der 

entsprechenden Parameter vorgenommen werden 

kann, muss der PTC vollständig an die ausgewählten 

Klemmen angeschlossen sein, ansonsten erfolgt 

sofortige Fehlerauslösung! 



 
 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 



 

 

5. 

6. 

7. 

8. 


